18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES

LASGENSORISTE THEne

RAPPORT D'INTERVENTION N°137909

| DATE | CLIENT | NOM APPAREIL | N°/TYPEAPPAREIL | N°/TYPE CONTRAT |
12/05/2025  ARCELOR MITTAL ARCELOR MITTAL / PDC PCB1 00002783 23AM2783
ASCENSEUR MINIMAL
| N° APP CLIENT | ADRESSE INSTALLATION | LOCALISATION |
ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX PDC PCB1
I DEMANDE D’INTERVENTION |
Date/Heure Appel:  12/05/2025 16:28 Contact: M Dejean Téléphone: 04 42 47 36 86

| DETAIL DE L'INTERVENTION |

Motif: ascenseur en panne au 29m portes ouvertes

Résolution: Observations:

Origine: Mauvaise utilisation Appareil au 29M meétres porte fermé a mon arrivé sur site, réglage des
Localisation: vantaux et |a serrure et remise en service aprés essais multiples.

Equipement:  Serrure

Etat: DEREGLE
Action: REMISE EN ETAT
Cloture: Remise en service
| DATE 12/05/2025 | HEURE DEBUT 19:00 | HEURE FIN 21:06 |
| Qx | MATERIEL REMPLACE |
| SIGNATURE CLIENT | SIGNATURE TECHNICIEN |
Nom: Client indisponible Technicien: 000011 MBAMBA AHAMADA

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui



